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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej
(tj.Dz. U. 22019 r. poz. 59)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 201 6)

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koécianie po  zapoznaniu
si¢ z protokotami poboru préb wody z dnia 01.04.2019r. i sprawozdaniami
nr: OL.W-52-394N/19 z dnia 03.04.2019r. oraz nr: OL.W-52-390N/19; OL.W-52-391N/19,
OL.W-52-392N/19, OL.W-52-393N/19 z dnia 05.04.2019 r. z badai wody przeprowadzonych
w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badan wody przeprowadzonych
w ramach kontroli wewngtrznej nr 304/2019 z dnia 11.04.2019 r. (data wplywu do tutejszego
Urzedu 23.05.2019r.); nr: 171293/19/POZ, 171294/19/POZ, 171295/19/POZ,
171296/19/POZ, 171297/19/POZ, 171298/19/POZ z dnia 16.04.2019r. (data wplywu
do tutejszego Urzgdu 18.05.2019r.), nr: 171299/19/POZ, 171300/19/POZ z dnia 23.04.2019r.
(data wptywu do tutejszego Urzedu 25.04.201971.); nr: 193520/19/POZ, 193521/19/POZ,
193522/19/POZ, 193523/19/POZ, 193524/19/POZ zdnia 29.04.2019r. (data wplywu
do tutejszego Urzedu 23.05.2019r.) z Basenu Krytego w Koscianie, zarzadzanego
przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kos$cianie, ul. Nactawska 84, 64 - 000 Koscian,

stwierdza

przydatnos¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w Ko$cianie

100 LAT SLUZB SANITARNYCH W POLSCE
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Préby wody pobrano ramach kontroli urzgdowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
0golna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., potencjal redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, metno$é, utlenialnogé.

Po analizie sprawozdad z badafi wody oraz podjetych dzialan naprawczych
przez administratora, aby dostosowaé jako$¢ wody w nieckach basenowych oraz systemach
cyrkulacyjnych, nalezy uznaé, iz przekroczenie dopuszczalnej wartodci 0g0lnej liczby
mikroorganizméw w 36°C oraz wartodci Pseudomonas aeruginosa wystepowalo incydentalnie.
Podjete dzialania naprawcze polegajace na tymczasowym zwigkszeniu stezenia $rodka
do  dezynfekcji  wody, wyeliminowaty ponadnormatywng  warto$¢  wskaznika
mikrobiologicznego, o czym swiadcza  kolejne pozytywne wyniki badafi jakosci wody
przedstawione przez administratora. Wartogci przekroczonych parametrow fizykochemicznych
(potencjat redox, chlor zwigzany) nie stanowia zagrozenia dla oséb kagpiacych sie, jednakze
wskazujg na potrzebe wyregulowania parametrow uzdatniania wody, dlatego nalezy dazyé
do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Dz. U. 22015 r. poz. 2016).

Adresat:

1. Miejski Odrodek Sportu i Rekreacji w Kogcianie
ul. Nactawska 84, 64-000 Koscian

2.ala

Zastepca Paristwowego Powiatowego
Inspekigfa itarnego w Kogcianie

"

mgr mZz. Anna Strzéfczyk

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kogcianie z siedziba przy ulicy Ks. Piou:a
Baczkowskiego 5A, 64-000 Koscian. Klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych dostepna jest na stronie
www.pssekoscian.pl oraz w siedzibie Administratora.
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