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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;j
(tj.Dz. U.z2019r. poz. 59)

- § 4 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po zapoznaniu sie
z protokotami poboru préb wody z dnia 30.09.2019 r. i sprawozdaniami nr: OL.W-52-
1165N/19 z dnia 02.10.2019r.; OL.W-52-1166N/19, OL.W-52-1164N/19, OL.W-52-1163N/19
1 OL.W-52-1162N/19 z dnia 03.10.2019r. z badafi wody przeprowadzonych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badah wody przeprowadzonych w ramach kontroli
wewngtrzne] nr: 441396/19/POZ z dnia 24.09.2019 r.; 441397/19/POZ, 441398/19/POZ,
441399/19/POZ i 441400/19/POZ z dnia 30. 09.2019 r.; 441401/19/POZ z dnia 24.09.2019 r.;
441402/19/POZ i 441403/19/POZ z dnia 30.09.2019 r.; 682/2019 i 683/2019 z dnia 19.09.2019
r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 02.10.2019 r.) zBasenu Krytego w Koscianie,
zarzgdzanego przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kodcianie, ul. Nactawska 84, 64 -
000 Koscian,

stwierdza
przydatno$¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w KoScianie
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Préby wody pobrano w ramach kontroli urzgdowej i wewngtrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogblna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwiazany, metnosé, utlenialno$é, suma THM, azotany, trichlorometan.

Analiza sprawozdan z badah wykazata, ze nie byto przekroczen mikrobiologicznych,
natomiast wartodci przekroczonych parametréw fizykochemicznych (potencjal redox,
chloroform, chlor wolny) nie stanowia zagrozenia dla os6b kapigcych sig, jednakze wskazuja
na potrzebg wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego nalezy dazy¢ do zachowania
wartodci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Adresat:

1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Koscianie
ul. Nactawska 84, 64-000 Koscian
a/a
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie
z siedziba przy ulicy Ks. Piotra Bagczkowskiego 5A, 64-000 Koécian. Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony
danych osobowych dostgpna jest na stronie www.pssekoscian.pl oraz w siedzibie Administratora.
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