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ON.HK.903.5.4.2021 Koscian, dnia {1 STY 2071

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
NA PL.YWALNI ZA OKRES 02.06.2019 r. — 31.12.2020 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(4. Dz. U. 2019, poz. 59 z pdzn. zm.)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

oraz po przeanalizowaniu;

1) parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w §3 ust. 1 w/w rozporzadzenia w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiada¢ woda na pltywalniach;

2) wynikdvw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajgcego ptywalnia;

3) zakrest i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

4) wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koscianie przed wydaniem oceny.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KoS$cianie
stwierdza przydatno$¢ wody do kapieli, gdyz jakos¢ wody na Basenie Krytym
w Koscianie cdpowiada wymaganiom okreslonym w zalgczniku 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
ocdpowiadaé¢ woda na plywalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)
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Uzasadnienie:

Basen Koscian dysponuje 5 nieckami basenowymi (niecka sportowa, niecka
rekreacyjna, 2 niecki wyposazone w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno — powietrzny
1 brodzik) oraz 3 systemy cyrkulacyjne (system cyrkulacji I — niecka sportowa, system
cyrkulacji II — niecka rekreacyjna i brodzik, system cyrkulacji III — 2 niecki wyposazone
w urzgdzenia wytwarzajace aerozol wodno — powietrzny).

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie zaakceptowal ztozony
w dniu 16.11.2018 r. i 22.10.2019 r przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Koscianie ul. Nactawska 84, 64-000 Koscian harmonogram poboru prébek wody z Basenu
w Koscianie. W oparciu o w/w harmonograiny w okresie od 02.06.2019 r. do 31.12.2020 r.
administrator basenu przeprowadzit badania probek wody w zakresie wymaganych parametréw
z czgstotliwoscig zgodng z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymaga, jakim powinna odpowiadaé woda w plywalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).
W ramach nadzoru sanitarnego Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ko$cianie
przeprowadzit réwniez badania prébek wody basenowej z niecek oraz systeméw cyrkulacji
wad.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ko$cianie po analizie parametrow
jakosci wody na Basenie w Koscianie, ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w §3 wust. 1 rozporzadzenia w spawie . wymagan jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia, zakresu i czestotliwoscei
wykonywania badan wody przez zarzgdzajagcego basenem oraz zastosowania metodyk
referencyjnych analiz, a takze wynikéw badan wody na plywalni wykonanych w ramach
nadzoru sanitarnego dokonat zbiorczej oceny wody na basenie. _

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichie coli, Pseudomonas aeruginosa,
0g0lna liczbe mikroorganizméw w 36°C, Legionelle, potencjat redox, pH, chlor wolny, chlor
zwigzany, chlor ogdlny, utlenialnoscé, azotany, chloroform i XTHM.

Po analizie sprawozdan z badan wody oraz podjetych dzialan przez administratora
by dostosowac¢ jako$é wody w nieckach basenowych oraz w systemach cyrkulacyjnych, nalezy
uznac¢, iz przekroczenia parametrow mikrobiologicznych — ogélnej liczby mikroorganizméw
w 36°C, Pseudomonas aeruginosa, wystepowato incydentalnie. Dzialania naprawcze
polegajgce na tymczasowym podniesieniu stezenia srodka do dezynfekcji wody — chloru,
wyeliminowatly ponadnormatywng warto$¢ wskaznika mikrobiologicznego o czym $wiadcza
kolejne pozytywne wyniki badafi jakosci wody przedstawione przed administratora.

Wartosci  przekroczonych parametréw fizykochemicznych (potencjat redox, pH,
chloroform, azotany, STHM, utlenialno$¢, chlor zwigzany oraz chlor wolny) nie stanowig
zagrozenia dla os6b kapigcych sie, jednakze wskazuja na potrzebe wyregulowania parametréw
uzdatniania wody, dlatego nalezy dgzy¢ do zachowania wartogci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga, Jakim powinna odpowiadaé
woda na plywalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).

Badania jakosci wody z Basenu Koscian przeprowadzane w ramach nadzoru
sanitarnego wykonywane byly w Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lesznie
Oddziat Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i Gleby w Lesznie ul. Niepodlegtosci 66,
64-100 Leszno (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogélna liczna mikroorganizmow
w 36°C, Legionella, metnos¢, utlenialno$é, azotany), natomiast oznaczenia chloroform i ZTHM



byty wykonywane w Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Poznaniu Dziat
Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i Gleby ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan.

Zarzgdzajacy basenem, zlecal Laboratorium Wodociagéw Kosciafiskich Sp. z o. o.
ul. Kanatowa 1, 64-000 Ko$cian pobdr proby wody i wykonanie nastepujacych oznaczen —
potencjat redox, pH, chlor wolny, chlor zwigzany, chlor ogélny, metnosé, utlenialno$é, azotany,
natomiast Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Dozynkowa 9G, Poznan wykonywato
oznaczenia w zakresie Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba
mikroorganizméw w 36°C, Legionella, chloroform i XTHM.

Badanie jakosci wody w kierunku bakterii z rodzaju Legionella w ramach nadzoru
sanitarnego wykonanych przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koscianie oraz wykonanego przez administratora odpowiadal wymaganiom zalacznika
nr 1 rozporzedzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016).

Zgodnie z §3 zarzadzajacy basenem na podstawie biezgcej obserwacji dokumentowat
spostrzezenia oraz podejmowal czynnosci w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody
w nieckach basenowych. Ponadto dokumentowal nadzér prac urzadzeh oraz rejestrowania
wynikéw pomiaru jakosci wody na ptywalni.

W zwigzku z powyzszym, przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakosci wody
na plywalni — Basen Koscian administrowany przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
w Koscianie ul. Nactawska 84, 64-000 Koscian za okres (02.06.2019 r. — 31.12.2020 r.)
potwierdza, ze uzytkownicy ptywalni korzystali z wody przydatnej do kapieli.
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