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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tj- Dz. U. 22021 r. poz. 195)
8§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda w plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Koscianie po  zapoznaniu
si¢ ze sprawozdaniami z badan wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej
nr: 633/2021, 634/2021'z dnia 07.10.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 19.11.2021 r.),
563401/21/POZ, 563403/21/POZ, 563404/21/POZ, 563405/21P0OZ, 563406/21/POZ,
563407/21/POZ, 563408/21/POZ z dnia 12.10.2021 r., 563402/21/POZ, 564742/21/POZ z dnia
19.10.2021 r., 677/52021, 678/2021 z dnia 22.10.2021 t. (data wplywu do tutejszego Urzedu
25.10.2021 1), 587012/21/POZ, 587013/21/POZ, 587014/21/POZ, 587015/21/POZ,
587016/21/POZ z dnia 26.10.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 19.11.2021 1.),

stwierdza
przydatno$¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w Koscianie
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Préby wody pobrano w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznth.

Zakres badanych parametréw obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogolna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., chlor ogélny chlor wolny, chlor
zwiazany, metnosé, pH, potencjat redox, indeks nadmanganianowy. :

Analiza sprawozdan wykazala réwniez przekroczenie parametrow ' fizycznych:
potencjal redox, chlor wolny i zwiazany nie stanowi zagrozenia dla o0séb kapigcych
si¢, jednakze wskazujq na potrzebe wyregulowania parametrow uzdatniania wody, dlatego
nalezy dazy¢ do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z péin. zm.). ‘

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie majac na wzgledzie
poszanowanie prawa, stala i systematyczng 'pbprawq stanu sanitarnego nadzorowanych
obiektow orzekl, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.).
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