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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6zn. zm.)

--§ 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaga, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.)

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kosdcianie po zapoznaniu
si¢ ze sprawozdaniami z badan wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej
nr: 184/2022, 185/2022 z dnia 06.04.2022 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 14.04.20221.),
160369/22/POZ, 160370/22/POZ, 160373/22/POZ, 160375/22/POZ, 160376/22/POZ,
172397/22/POZ z dnia 12.04.2022 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 19.04.2022 r1.),
160371/22/POZ, 160372/22/POZ z dnia 19.04.2022 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu
20.04.2022 r.), 203/2022, 204/2022 z dnia 20.04.2022 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu
28.04.2022 r.), 181087/22/POZ, 181088/22/POZ, 181089/22/POZ, 181090/22/POZ,
181091/22/P0OZ, 181092/22/POZ z dnia 26.04.2022 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu

27.04.2022 r.), 202755/22/POZ z dnia 16.05.2022 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu
18.05.2022 r.)

stwierdza
przydatnos¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w KoS$cianie
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Proby wody pobrano w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogolna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, chlor og6lny, metnosé, utlenialnosé.

Po analizie sprawozdan z badad wody oraz podjetych dziatan naprawczych
przez administratora, aby dostosowaé jako$¢ wody w systemie cyrkulacji, nalezy uznaé,
iz przekroczenie dopuszczalnej wartosci ogéluej liczby mikroorganizméw w temperaturze
36°C wystapilo incydentalnie. Podjete dzialania naprawcze polegajace na tymczasowym
zwigkszeniu stezenia Srodka do dezynfekcji wody, wyeliminowaty ponadnormatywna wartosé
wskaznika mikrobiologicznego, o czym $wiadcza kolejne pozytywne wyniki badah
wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej. Analiza sprawozdan wykazala rowniez
przekroczenie parametréw fizycznych: potencjal redox, chlor wolny, chlor zwiazany,
pH nie stanowi to zagrozenia dla oséb kapigcych sie, jednakze wskazuja na potrzebe
wyregulowania parametréw uzdatniania wody, dlatego nalezy dazyé do zachowania wartosci
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie majac na wzgledzie
poszanowanie prawa, staly i systematyczng poprawe stanu sanitarnego nadzorowanych
obiektow orzekt, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.).
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