Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne prébek wody z obiektow basenowych zlokalizowanych
LABORATORIUM
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przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Koscianie

Data pobrania prébek: 21.07:2021 Obiekt basenowy zlokalizowany przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Koscianie
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2. | Liczba Escherichia coli [jtk/100mi] 0 0 0 0 0 0 - -
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* - warto$¢ ponizej zakresu akredytacji

) — podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoéciag w wodzie doprowadzane]j do ptywalni

2 — NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wedtug wymagan ,,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadaé¢ woda na ptywalniach”.

3 _NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartodci wedtug wymagan ,,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi”.

% — Wymagania mikrobiologiczne 1 fizykochemiczne, jakie powinna spelniaé woda na ptywalniach zgodne z zatgcznikiem nr 1 oraz nr 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach”.

%) — szezegbtowe wyniki badan do wgladu w sekretariacie Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji w Koscianie.



